
最大 最小 平均 最大 最小 平均 最大 最小 平均

1 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

2 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

3 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

5 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

8 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

9 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満

10 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

12

13 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

14 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.6 0.5 0.525 0.4 0.3 0.35

17 31.1 17.9 26.2 29.6 18.3 25.55 30.6 18.9 26.25

18 0.079 0.034 0.053 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

19 7.1 3.9 5.9 5.8 4.4 5.3 5.2 4.0 4.7

20 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

21 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

22 10.9 3.6 6.4 1.8 0.6 1.225 1.7 0.7 1.15

23 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

24 107.2 78.5 91.95 96.9 68.6 83.75 98.5 68.7 83.875

25 12.1 2.0 5.15 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

26 7.3 7.0 7.15 7.2 6.8 7.025 7.3 7 7.1

27 -2.6 -1.7 -2.2 -2.7 -2.0 -2.45 -2.7 -1.8 -2.2

28 9200 200 3098 0 0 0 0 0 0

29 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

30 0.012 0.004未満 0.007 0.01 0.004未満 0.00525

31 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満

●目標値については、原水及び河川水には適用されない

●4，6，7，11番については、現在欠番となっている

※2　総農薬方式DI（Σ測定値／目標値）にて表記、分析方法の検討等により項目数の増減有り

※3　基準項目検査結果を表記

河川検査で実施

河川検査で実施

河川検査で実施

2.新田浄水場（浄水） 3.太田（浄水）

築 館

※1　二酸化塩素消毒を行っていないので未実施

臭気強度（ＴＯＮ）

蒸発残留物※3

濁度

ｐＨ

腐食性（ランゲリア指数）

従属栄養細菌

3以下

30mg/L～200mg/L

1度以下

7.5程度

　-1程度以上とし、極力0に近づける

2000個/ｍｌ以下

●「河川検査で実施」参照先
・・・別紙「令和7年度水質管理目標設定項目検査結果（河川）」【検体名:5】

20mg/L以下

0.3mg/L以下

0.02mg/L以下

3mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン

アルミ二ウム及びその化合物※3

PFOS及びPFOA

遊離炭酸

1,1,1－トリクロロエタン

メチル-ｔ-ブチルエーテル

有機質等（過マンガン酸カリウム消費量）

0.1mg/L以下

0.1mg/L以下

PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下

農薬類※2

残留塩素

0.01mg/L以下

0.6mg/L以下

検出値と目標値の比の和として、1以下

0.02mg/L以下

1mg/L以下

10mg/L～100mg/L

0.01mg/L以下

カルシウム、マグネシウム等（硬度）※3

マンガン及びその化合物

二酸化塩素※1

1.新田浄水場・原水（左足）

アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下

目 標 値

0.002mg/L以下ウラン及びその化合物

ジクロロアセト二トリル

抱水クロラール

ニッケル及びその化合物

1,2-ジクロロエタン

トルエン

フタル酸ジ（2-ヘチルヘキシル）

亜塩素酸

0.02mg/L以下

0.004mg/L以下

0.4mg/L以下

0.6mg/L以下

0.08mg/L以下


